Przedmiar do kosztorysu inwestorskiego 01102022RB

Modernizacja zasilania w energi¢ elekiryczng  czesci mieszkalnej budynku ZLO w Jaworznie przy ul. Wygoda 60

1 dostosowanie go do aktualnie obowigzujacych przepisdw.

Rodzaj robét Budowlane, Elektryczne
Branza Elektryczna
Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

453110000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
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Przedmiar
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Hosé
1 KNNR-W 9  |Demontaz urzadzenia SZR
0101/09 kpl 1
2 | KNNR-W9 |Demontas zigcza kablowego pojedynczego
0101/06 kpl 1
3 | KNNR-W3 |Uzupehienie oraz zamurowanie cegla pelng otworéw w écianach z cegly i betondw lekkich
0302/01
0,670,8%0,2 m3 0.096
razem m3 0,096]
4 | KNNR-W3 |Uzupelnienie zwyklych tynkow zewngtrznych kategorii 11T z zaprawy cementowo-viapiennej o powierzchni do
060901 5m2
0,6%0,8 m2 0,48
5 N razem m2 0,48
5 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie STOPTER plytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg
2612/04 dybli plastikowych szt 0.48
6 KNR 0-23  |Przyklgjenie warstwy siatki na cianach przy ociepleniu $cian budynkoéw piytami styropianowymi w systemie
2612/06 STOPTER
(doplata 2x) m2 0,5
7 | KNNR-W9 [Powigkszanie wneki pod rozdzielnice elektryczne w podtoZu ceglanym
1102/02
8*8*3 dm3 192
razem dm3 192
2 | KNNR-WS5 |Montaz rozdzielnic (zestawdw) o masie powyzej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym -
0403/03 dodatek do RiM*1,2 za wmurowanie ziacza do wngki
R=12M"1.2 szt 1
9 Kalkulacja |Dodatek za zbrojenie rozdzielnicy
indywidualna kpl 1
10 | KNNR-W9 |Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwy ch w rowach kablowyeh, na kablach energetycznych wielozylowych,
0806/01 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, o przekroju zyt do 35mm?2 - przediuzenie zasilania z TO-2
ANALOGIA szt 1
11 | KNNR-W3 Ukfadanie przewodow kabelkowych plaskich o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 na betonie
0204/04 m 2|
12 | KNNR-W9 |Demontaz licznika energii elektrycznej trojfazowego trzysystemov ego
0205/06 szt 1
13 | KNNR-W9 |Demontaz aparatu o masie do Skg
0204/06 szt 3
14 | KNNR-W9 |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
0201/06 szt 1
15 | KNNR-W9 |Demontaz obudowy o powierzchni ponad 0,5m2
0201/08 szt 1
16 | KNNR-W3 |Uzupehienie oraz zamurowanie cegly pelng otworéw w $cianach z cegly i betondw lekkich
0302.01
2%2%0,3 m3 1.2
_razem m3 1.2
17 | KNNR-W3 |Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il wykonywane rgcznie w pomieszezeniach remontov anych na §cianach i
0603/01 stupach bez osiatkowania
4 m2
razem m2
18 | KNR4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetoéci do 1,0dm3 w podlozu ceglanym
1010/11 szt 100
19| KNR4-03 |Mechaniczne wykucie wneki - za kazdy nastgpny dm3 do 5dm3 objgtosei wykutej wngki w podtozu ceglanym
1010/12 szt 374
20 | KNNR-W 5 |Montaz rozdzielnic (zestaw6w) o masie powyzej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym -
0403/03 dodatek do RiM*1.2 za wmurowanie zfacza do wneki -GWP-M
R=1.2M=1.2 szt 1
21 | Kalkulacja |Dodatek za zbrojenie rozdzielnicy )
indywidualna kpl 1
22 | KNNR-WS5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - dodatek do RiM*1.2 za wmurowanie tablicy do
0404/04 wneki - rozdzielnica gidéwna klatki A
R=1.2 M=1.2 szt 1
23 Kalkulacja |Dodatek za zbrojenie rozdzielnicy
indywidualna kpl 1
24 KNR 4-03  [Mechaniczne wykucie wngki o objetodei do 1,0dm3 w podiozu ceglanym
1010/11 szt 49
25| KNR4-03 |Mechaniczne wykucie wngki - za kazdy nastgpny dm3 do 5dm3 objetosci wykutej wneki w podioru ceglanym
1010/12 szt 136
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26 | KNNR-W 5  Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - dodatek do RiM*1,2 za wmurovanie tablicy do
0404/04 wneki - rozdzielnica gléwna klatki B
R=12M-1.2 szt 1
27 Kalkulicja  |Dodatek za zbrojenie rozdzielnicy
indywidualna kpl 1
28 | KNNR-W 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elekirycznej o masie do 10kg - dodatek do RiM*1,2 za wmurowanie tablicy do
0404,01 wngki- Rozdzielnica ADM klatki B
R=12 M~=1.2 szt 1
29 Kalkulacja |Dodatek za zbrojenie rozdzielnicy I
indywidualna kpl 1
30 | KNNR-WS5 |Montaz w rozdzielnicach wylacznika nadpradowego 3-biegunowego - ZPLS
0407/02 szt 1
31 KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie wngki o objgtosei do 1,0dm3 w podtozu ceglanym
1010/11 szt 6
32| KNR4-03  [Mechaniczne wykucie wneki - za kazdy nastepny dm3 do 5dim3 objgtosei wykutej wngki w podtozu ceglanym
1010/12 szt 26
33 | KNNR-WS5  MontaZ tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg- dodatek do RiM*1,2 za wmurowanie tablicy do wneki
0404.01 - SOZ - 1P44
R=1.2 M=1.2 szt 1
34 Kalkulacja |Dodatek za zbrojenie rozdzielnicy
indywidualna kpl 1
35 | KENNR-W9  |Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie do 10kg - temontaz istnigjgeych tablic mieszkaniowych
0202/05 szt 4
36 | KNNR-W3 |Uzupchienie oraz zamurowanie cegly pelng otwordw w scianach z cegly i beton6w lekkich
0302/01
0,4%0,4%(,3%4 m3 0,192
razem m3 0,192
37| KNNR-W3 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii III wykonywane rgcznie w pomieszezeniach remontowanych na $cianach i
0603/01 stupach bez osiatkowania
0.4%0,4"4 m2 0,64
razem m2 0,64
38 | KNNR-W9 |Wymiana oprawy zarowej ANALOGIA wymiana zrédet swiatta na klatce schodowej i przed wejsciem
0501/01 szt S
39 KNR 4-03 | Mechanic/ne wykucie wngki o objgtesei do 1.0dm3 w podiozu ceglanym
1010/11 szt 1
40 | KNNR-W 5  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kolkow
0301/02 plastykowych osadzonych w cegle
R=1 M=1 szt 1
41 KNR 5-08  |Przykreoenie do gotowego podloza z czg$ciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigezenia aparatow o masie do
0403/01 2,5kg z 2 otworami mocujacymi szt 2
42 | KNRK-38  Montaz szafy dystrybucyjnej wiszacej o masie od 12 do 20kg
0110/03 kpt 2
43 | KNRK-38  |Montaz stelaza 19" w szafie dystrybucyinej - materiat w poz 41 ANALOGIA
0110/07 kpl 2
44 | KNRK-38 [Montaz organizatora kabla w szafie dystrybucyjnej 19" - - materiai w poz 41 ANALOGIA
011014 szt 5
45 | KNRK-38 [Montaz urzgdzenia akiywnego w szafie dystrybucyjnej 19" - material w poz 41 ANALOGIA 7
0110/13 szt 2
46 | KNRK-38 (Montaz listwy zasilajacej w szafie dystrybucyjnej 19"- materiat w poz 41 ANATLOGIA
0110/09 N szt 2
47 | KNRK-38 |Montaz kompletu zaslepiajacego w szafie dystrybucyjnej 19"- material w poz 41 ANALOGIA
0110411 kpl 2
48 | KNRK-38 | Montaz polki w szafie dystrybucyjnej 19"- materiat w poz 41 ANALOGIA
0110/10 szt 2
49 | KNRK-38  |Montaz tablicy rozdzielzej ekranowancj- material w poz 41 ANALOGI 4 T
0113/02 szt 2
50| KNRK-38 |Montaz adaptera $wiztlowodowego - materiat w poz 41 ANALOGIA
011102 szt 2
51| KNRK-38 |Montaz tacki na spawy - material w poz 41 ANALOGIA
0111/03 szt 2]
52| KNRK-38 Przygotowanie i zaloZenie etykiety opisowej - materiat w poz 41 ANALOGIA
0111/04 szt 2
53 | ENRK-38  |Pierwsze polgczenie na zigczu IDC - 2 pary
0116/02 | polgezenie 2
54 | KNRK-38 |Kazde nastgpne polaczenie na zlgezu IDC - 2 pary
0116/04 polaczenie 12
[ 55| KNREK-38 Wykonanie pomiaru lgcza transmisyjnego kat. 6 klasy E- pierwsza linia I
0120/01 | pomiar 12




Rodos 7.0.14 [13110]

Strona 4/6

Przedmiar
Nr Podstawa  |Opis robdt Jm Hosé
56 | KNRK-38 [Montaz kabla krosowego $wiatlowodowego w szafie dystrybucyinej
0121/04 szt 12
57 1 KNRK-38 |Montaz kabla krosowego swiattowodowego w gniezdzie abonenckim
0121703 o szt 14
58 | KNRK-38 |Spawanie kabla $wiattowodowego wiclomodowego w kasetach §wiatlowodowych
0104/01 spaw 38
59 | KNNR-W 3 |Przygotowanie podloza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprz¢tu przez przykrecenie do kotkéw
0301/02 plastykowych osadzonych w cegle
R-2M-2 szt 7
60 | KNNR-W3 [Montaz konstrukeji skrzynek Iub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrgeenie do gotowego podloza -MRN ]
0405/06 szt 7
61 Kalkulacja |Dodatek za zbrojenie MRN
indywidualna kpl 7
62 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podlozu ceglanym
1010/11
xR szt 27
razem szt 27
63 | KNNR-WS5 |Montaz tablicy przyzywowej w urzadzeniu facznosei wewnetrznej instalacji przyzyw owej (domofonu) -
0405/01 kompletny system domofonowy przyzywowy szt 3
64 | KNNR-W S |MontaZ aparatu odbiorczego w urzadzeniu tacznoséei wewngtrznej instalacji przyzywowej (demofonu)
0409/02 szt 6
65| KNR2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/02 50x50x7cm na podsypee piaskowej
42%1,5 m2 63
razem m2 63
66 | KNNR-W 5 [Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii I1I
0701/02
42%0,4%1,1 m3 18,48
razem m3 18,48
67 | KNNR-W 35 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III
0702/02
42*%0,4%0,6 m3 10,08
razem m3 10,08
68 | KNNR-W 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
(doptata 3x) m 42
69 | KNNR-W 35 |Utlozenie rur oslonowych z PCW o srednicy do 140mm
0705/01 m 42
70 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15em
0114/03 m2 63
71 | KNR2-31 |Chodniki z phyt betonowych o vwwymiarach 50x50x7¢m na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem -
0502/06 80% material z demontazu phyty chodnikowe m?2 63
72 KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé do 1km. grunt kategorii IIT
010802
8,4+(0,5%0,5%0,07%52)+2 m3 11,31
razem m3 11,31
73| KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108704
(dopiata 19x) m3 11,31
74 Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu
indywidualna m3 11,31
75 | KNNR-W S5 |Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/01 m 20
76 | KNNR-W 5 |Ukladanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych
0713/03 m 25
77 | KNNR-W S5 |Reczne ukladanie kabli o masie do 2,0kg'm w rowach kablowych
0707/03 m 55
78 | KNNR-W 35 |Przebijanie otworéw dlugosci do 2 1/2 cegly dla érednic 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209,08 otworéw 3
79 | KNNR-W 35 |Przebijanie otworéw dlugosei do 1 1/2 cegly dla $rednic 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/06 otworow 7
80 | KNNR-W 35 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 na styku elementéw betonowych
1207/06 m 500
81 | KNNR-W5 |Ukladanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) o $rednicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0102/06 podtozu innym niz betonowe m 500
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82| KNNR-WS5 [Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
500%0,05%0,05 m3 1.25
razem m3 1.25
83 | KNNR-W 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02 m 500,
84 | KNR4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204,02 m2 150
85 | KNNR-WS5  |Ukladanie prrewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/03 podlozu innym niz betonowe - 1,2 do R
R=12 m 5
8 | ENNR-W35 |Weigganie przewodéw kabelkowych o taeznym przekroju zyl do 7,5mm2 do rur ANALOGIA w tym Kabel
0203/01 U/UTP i koncentryczny m 1.100
87 | KNNR-W35 |Weigganie przewoddw kabelkowych o {gcznym przekroju zyt do 12,5mm2 do rur ANALOGIA wewnetrzy kabel |
0203/02 $wiattowodowy - 7
83 | KNNR-WS5 |Weigganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30mm2 do rur
0203/03 m 200
89 | ZKNR 039  |Wreigganie v ciggarka mechaniczng z rejestratorem sity kabli $wiattowodowych o dhugosei 2km do kanalizacji
0501/01 widrnej z rur z warstwg poslizgows z linka km 0,07
90 | KNNR 9 Demontaz przewodow wiynkowych, plaskich lub kabelkowych okraglych
0301/03 m 120
91 KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajgeych i wyréwnawezych mocowanych na wspornikach éciennych na podtoZu innym
0602/02 niz drewniane w budynkach m 30
92 KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02 pomiar 22
93 | KNNR-W4 |Pomiary i test wvlgcznika p.poz - analogia
2323/01 pomiar 1
94 | KNNR-W9 |Pomiar natgzenia odwietlenia wnetrz bezposredni na stanowisku roboczym
1201/01 punkt 5
95 Kalkulacja |Pomiar cigglosci instalacji odgromowej po rozbudowie instalacji odgromowej
indywidualna kpl 1
96 Kalkulagja  |Dodatek za pokonywanie przeszkod terenowych nie zinw entaryzovianych
indywidualna kpl 1
97 Kalkulacja |Platny nadzér TD SA nad wymiang zlacza kablowego
L J indywidualna kpl 1
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Lp [Nazwa Jm | To$¢ | Cena |Wartosé
1 |Cegla budowlana pelna 23x12x6,5cm szt | 553,536
2 |Cement portlandzki CEM 132,53 t 0,239
3 [Cyfrowy system domofonowy CSD kpl 3
4 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 0,499
5 |Dzwonek 230V z lacznikiem przyciskowym DZ230V + P kpl 1
6 |Farba emulsyjna biata AKRYL dm3 42,9
7 [Kabel enerpetyczny ognicodporny bezhalogenowy FE180/E90 NHXHX 3x1,5 m 20,8
8 |Kabel instalacyjny IT kat.6, szpula 500m — CPR Bea U'UTP, BZca, AWG 23/1, LSOH, drut m 500
9 |Kabel miedziany w izolagji z polietylenu usieciow. 0,6/1kV ~ CPR Bea N2XH-J 3x1,5 m 100
10 |Kabel miedziany w izolacji z polietylenu usieciow. 0,6/1kV — CPR Bea N2XH-J 3x2,5 m 200
11 |Kabel miedziany w izolacji z polietylenu usieciow. 0,6/1kV — CPR Bea N2XH-J 5x6 m 208|
12 {Kabel ziemny aluminiowy w izolacji z polietylenu usieciow. 0,6/1kV - CPR Eca YAKXS 4x95 m 26

| 13 [Kabel ziemny aluminiowy w izolacji z polietylenu usieciow, 0,6/1kV — CPR Eca YAKXS 5535 m 15

14 |Kabel ziemny aluminiowy w izolacji z polietylenu vsieciow, 0,6/1kV — CPR Eca Y AKXS 5x50 m 40|
15 |Kabel ziemny aluminiowy w izolacji z polietylenu usieciow. 0,6/1kV — CPR Eca YAKXS 5x70 m 5,2
16 |Kinkiet zewngtrzny z czujnikiem ruchu PIR [A2] Kinkiet LED IP44 IK10 E27-15W. 4000K/230V szt 1
17 {Kolki kotwigce szt 12|
18 |Kolki rozporowe plastykowe szt 54

"19 |Opaski kablowe OKi szt 2

20 |Panel zewnetrzny domofonu z elektrozamkiem PZ kpl 3

21 |Piasek m3 | 11,019

22 |Piasek do betonow m3 1,375

23 |Plafoniera z cujnikiem ruchu MV [Al] Plafon LED 1P44 IK10 E27-15W/4000K/230V szt 4]

24 |Plaskownik ocynkowany FeZn30x4 m 31.%

25 [Plyn poslizgowy dm3| 0,035

26 Plyty betonowe chednikowe 50x50x7cm szt | 51,408

27 |Przewdd koncentryczny ekranowany SAT-RTV - CPR Bea RG6 750m, LSZH, klasa A++ m 300

28 |Przewdd YDYzo 5%10 m 2,08

29 |Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu z sygnalizacjg LED 230V PWP2-1z-LED230 szt 1

_"3_0_ Rozdzielnica ADM klatki B ADM_B szt 12

31 |Rozdzielnica gléwna klatki A WG1+5ZPL+ADM_A szt 1,2]

32 |Rozdzielnica gtowna klatki B WG2+6ZPL szt 1,2|

33 |Rura karbowana gietka RKGL 20 m 520

34 |Rura ostonowa fi 7Smm gigtka, dwuscienna, niebieska HDPE 75 ~ 450N m 30

35 |Rura ostonowa fi 160 mm gigtka, dwuscienna, niebieska HDPE 160 — 450N m 12

36 |Siatka z widkna szklanego m2 1,135

37 |Skrzynka oéwietlenia zewngtrznego SOZ - P44 szt 1.2

38 |Szafa wiszgea PPD UTP/SFP kat.6 RACK 197 9U kpl 2

39 |$ruby z nakretkami i podkiadkami ke 0,18

40 |Tasma ostrzegawcza niebieska 500mm TO-ENN/50/20 m?2 50

41 |Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa z wyposazeniem MRN kpl 7

42 |Thuczen kamienny niesortowany t 20,047

43 |Unifony cyfrowe UC kpl 6

44 |Wapno gaszone (ciasto wapienng) m3 0,2

45 |Wewnetrzny kabel swiattowodowy 1-modowy, 2-widknowy — CPR Bea FTTH 27 - SM 9/123 m 72,8

46 |Wsporniki écienne szt 30,2

47 |WyposazZenie zestawu przylaczowo licznikowego ZPLS szt 1

48 |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.152

49 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,506

50 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4

51 |Zestaw montazowy do muf z rur termokurczliwych na kablach 1-zytowych do 1KV kpl 1

5% Zestaw wylacznika gidwnego GWP-M - [P44 szt 1,:“.I

53 lZewn:plrzny kabel éwiatlowodowy 1-modowy, 12-widknowy — CPR Bea FTTH 127 - G652D/G657A1 km 0,073|

54 |7tacze kablowe z fundamentem 7K-42R + FT - P44 szt 1.2

55 |Ztgezki kablowe Z | szt 4

Razem|

Materiaty pomocnicze|

Ogotem




